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LÄGGNINGSANVISNING FÖR

KONVENTIONELL FANN INFILTRA-
TION & MARKBÄDD

Placering
Placeringen av en infiltration eller markbädd har avgörande be-
tydelse för funktionen. Där en anläggning placeras måste marken 
kunna avleda det vatten som tillförs. Därför läggs anläggningens 
långsida tvärs (vinkelrät) mot avrinningsriktningen, som oftast är lika 
med marklutningen. På så sätt minimeras mängden vatten som ska 
avledas genom ett tvärsnitt av marken. Detta är viktigare ju tätare 
marken är, som t ex vid silt och lera. 

DÅLIG
PLACERING

BRA
PLACERING

Grundvatten

Avrinningsriktning
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Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Konventionell FANN Infiltration  (Generation 1)
Konventionell FANN Markbädd  (Generation 1)

Vad är en typritning? 
Det finns flera olika typer av infiltrations- och markbäddslösningar beroende 
på fastighetens förutsättningar samt belastning. Konventionell FANN infiltration 
kan användas vid LTAR 30 eller bättre. Konventionell FANN markbädd anläggs 
när LTAR < 30.

FANN VA-teknik AB erbjuder kostnadsfri dimensioneringsservice Kontakta 
FANN för specifikt typritningsförslag med fastighetsbeteckning, flöde m. m.

Vad betyder BDT och WC+BDT?
BDT betyder bad-, disk- och tvättvatten. WC+BDT betyder klosett- och BDT-
vatten, alltså med WC anslutet. 

Har du vattenrening på inkommande råvatten? 
Anläggningar för vattenrening kan påverka ditt enskilda avlopp så att reningen 
inte fungerar. Därför måste spolvattnet från vattenreningsanläggningen alltid 
ledas in i dagvattenledningen och inte ledningen för hushållsspillvattnet.

Har du ett stort badkar? 
Badkar som rymmer över 300 liter måste tas i beaktande vid dimensionering - 
större slamavskiljare och bädd kan krävas.

Avvikande hushållspillvatten
Förhållanden som kan leda till ett avvikande hushållspillvatten och därmed störa 
funktionen i det enskilda avloppet är om man t ex har hårfrisering i bostaden, ett 
hembageri, gårdsslakteri eller dylikt. 
Generella lösningar fungerar sällan i dessa fall och det är viktigt att dimension-
era anläggningen för just det aktuella fallet. Kontakta därför alltid FANN för 
hjälp med dimensioneringen. 

Den branschgemensamma definitionen av normalt hushållsspillvatten har 
fastställts av VVS-Fabrikanternas Råd i samråd med Maskinentreprenörerna och 
Svenska Rörgrossistföreningen och finns tillgänglig på www.vvsfabrikanterna.se

Exempel på konventionell  FANN markbädd - Generation 1

Exempel på konventionell  FANN infiltration - Generation 1
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En anläggning får inte tillföras extra vatten från omgivningen efter-
som den då kan upphöra att fungera. Genom att anlägga en av-
skärande dränering (djupare förlagd än anläggningens botten) minst 
2 m uppströms infiltrationen/markbädden skyddas anläggningen.

Om anläggningen tas i drift när marken är frusen finns risk för att 
avrinningen hindras av tjälen, med dämning och stopp som följd.

Grundvattennivå
För högt grundvatten kan leda till syrebrist och igensättning/otill-
räcklig rening. Säkerställ att grundvattennivån aldrig kan nå högre 
än 1 m från infiltrationsytan (schaktbotten). Notera högsta grund-
vattennivå under ihållande regn, gärna på höst eller vår, efter av-
smältning.

Dimensionering
Bäddens yta beräknas med hjälp av totala spillvattenflödet (l) och 
infiltrationskapaciteten, d v s markens förmåga att ta emot avlopps-
vatten. Markens förmåga att ta emot och avleda vattnet bestäms 
före installationen t ex med perkolationstest. Kontakta vår tekniska 
supportavdelning  eller en FANN Auktoriserad Entreprenör för hjälp 
med att ta fram lämplig typritning. 

Vid dimensionering av en infiltrationsanläggning eller markbädd ut-
går man från ett hushåll med 5 personer. Detta innebär 750 l /d för 
BDT-vatten och 1 000 l /d för WC+BDT-vatten. 
  
Avluftning
Ventilation av anläggningen sker via slamavskiljaren och avloppsled-
ningarnas ventilationsstam i huset. OBS! Ventilationsstammen 
måste mynna fritt i luften (över taknock) utan t ex vakuumventil. Iso-
lera ventilationen på vinden för att undvika kallras. Minsta dimension 
ska vara Ø 75 mm. Montera kallrasskydd!

Ledningsnät
Minsta dimension bör vara Ø 110 mm.
Ledningen   till   slamavskiljaren   bör   ha  en lutning  på minst 
1:100. Vid riktningsändring i plan eller profil bör spolbrunn install-
eras. Ledningen från slamavskiljaren till infiltrationen bör ha en lut-
ning på minst 1:200.

Slamavskiljare
Följ alltid tillverkarens läggningsanvisningar. Beakta om förankring 
måste ske eller om dränering av slamavskiljarens schaktgrop är till-
räcklig.

Pumpbeskickning

Pumpbrunnen installeras efter slamavskiljaren. Använd inte back-
ventil, ledningen dräneras då efter varje beskickning, vilket minskar 
frysrisken och ökar luftinsuget. Kom ihåg, förutom höjdskillnaden, 
tryckförlusten i ledningen vid val av pump. Pumpbrunnens lock kan 
behöva frostisolering. Lagom pumpdos är maximalt 10 liter per me-
ter spridarrör och pumpning.

Pumpbeskickning slamavskiljare med Pump-in-Tank

Vid slamavskiljare med integrerad pumpbrunn (Pump-in-Tank), an-
vänds en manifolder för att fördela pumpdosen på de två spridar-
rören. Anslut manifoldern till spridarrören via de oranga täcklocken 
med genomföring. Slangen från pumpbrunnen (Pump-in-Tank) mon-
teras på T-kopplingen i manifolderns mitt.

Manifoldern kan även användas tillsammans med fristående pump-
brunn.

Provtagning av infiltrationsanläggning
En infiltrationsanläggning provtas genom att jämföra halten 
föroreningar i grundvattnet ovan- och nedanför infiltrationen.  An-
vänd FANN provtagningspaket infiltration (RSK 561 00 01). Pla-
cera provtagningsrören  3 m uppströms och 3 m nedströms infil-
trationen, se bild. Provtagningsrören grävs ner  så att delen med 
geotextil hamnar under grundvattennivån. Återfyll med fingrus 2-4 
närmast provtagningsrören, ända upp till marknivå.
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Pumpbrunn

IN Ø 110

PE 32

K-sats 32
1. Koppling 2. Vinkelkoppling
3. Gumminippel 4. Gumminippel i lock 110

Makadam 
12-24/16-32 mm

Spridarrör PE 110

Infiltration/markbädd  

1

2 3 4

Hus

Marklutning (avrinning)

Ventilation
Fördelningsbrunn

Infiltration

Slamavskiljare

Avskärande dränering

Provtagningsrör Ø110 mm

Geotextil

Grundvattennivå

Fingrus 2-4 mm

3 m 3 m

FANN infiltration

Provtagningsrör 3 m
uppströms anläggningen 

Provtagningsrör 3 m
nedströms anläggningen 

Manifolderns delar:
1. T-koppling (anslutning till pumpslang) 2. PEM-32 rör 45 cm
3. Vinkelkoppling 4. PEM-32 rör 22 cm 5. Gumminippel i lock 110 (anslutning spridarrör)

1.
2. 3.

4.

5.
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Läggningsanvisning konventionell FANN infiltration
(Generation 1) - LTAR 30 - 100

Innan du börjar: försäkra dig om att du har en korrekt dimensionering och typritning för den aktuella  fastigheten. 
Vid frågor, kontakta FANN eller en FANN Auktoriserad Entreprenör. FANN Auktoriserade Entreprenörer finns på www.fann.se.!

Slamavskiljare Fördelningsbrunn

Spridarrör Avluftningsrör med
 ventilationshuv

1. Slamavskiljare
Placera slamavskiljaren i våg  på en trampad sandbädd (2-4/2-8  
mm material) i schaktbotten. Använd 110 mm markavloppsrör för att 
ansluta till husets avlopp, minsta lutning 10‰. Beakta om förank-
ring eller dränering av slamavskiljarens schaktgrop krävs. Se separat 
installationsanvisning för slamavskiljaren.

2. Fördelningsbrunn
Kombibrunnen/Fördelningsbrunnen har som standard 2 utlopp, 
men kan också beställas med 3 alternativt 4 utlopp. Fördelnings-
brunnen placeras i lod och i lämplig höjd i förhållande till föregående 
och efterföljande reningssteg. Använd 110 mm markavloppsrör för 
anslutning till slamavskiljare. Minsta lutning 5‰. Se separat instal-
lationsanvisning för Kombibrunnen.

3. Fördelningsrör
Som fördelningsrör till infiltrationsledningarna används 2 st 45º bö-
jar (110 mm), se skiss ovan. Anslut fördelningsrören till fördelnings-
brunnen och lägg på en stampad sandbädd med 3-5 ‰ lutning. 
Återfyll med sand eller fint grus närmast rören.

4. Tänk på högsta grundvattennivå
För högt grundvatten kan leda till syrebrist och igensättning/otill-
räcklig rening. Säkerställ att grundvattennivån aldrig kan nå 
högre än 1,0 m från infiltrationsytan/schaktbotten. 

5. Schakt och ev avskärande dränering
Schakten förläggs så att tung belastning på anläggningen undviks. 
Schaktens längd (L) och bredd (B) framgår av typritningen för 
fastigheten. Schaktbottens porer får ej förstöras eller smetas igen. 
Använd tandad skopa.

L   beror på antal personer/flödet 
B (avrinningsriktning) är 2 m för ett hushåll vid LTAR 30 - 100
D bestäms av avstånd  till berg/grundvatten och nivå för godkänt 
p-test samt maximal återfyllnad.

Finns risk för påverkan från yt- eller grundvatten, gräv en avskäran-
de dränering minst 2 m uppströms anläggningen. OBS! Dräne-
ringen ska var djupare förlagd än schaktbotten (se bild).

6. Infiltrationsbädd
Schaktbottens porer får ej förstöras eller smetas igen. Använd tan-
dad skopa. På den väl avjämnade schaktbotten läggs minst 30 cm 
tvättad makadam, stenstorlek 12-24/16-32 mm. Vid självfall får inte 
bäddens längd överstiga 15 m. Vid pumpning till bädd kan längden 
ökas till 25 meter.

7. Spridarrör
De blå spridarrören kopplas samman med fördelningsrören. Se till 
att de borrade hålen vänds nedåt och att rören läggs med 5 - 10‰ 
lutning. Minsta avstånd mellan två parallella ledningar i samma 
schakt är 1 m.  Varje infiltrationsledning får ej vara längre än 15 m 
(vid självfall).  Förse varje spridarrör med avluftningsrör. Använd en 
90º böj som anslutning. Sätt en ventilationshuv på luftningsröret. 
Tänk på att dra upp ventilationsröret tillräckligt över markytan för att 
det inte skall täckas av snö under vinterhalvåret. Täck spridarrören 
med medföljande fiberduk.

8. Återfyllning
Återfyll aldrig med lera. Befintliga massor utan stora stenar kan an-
vändas, men  återfyll gärna med en lucker jordart för optimal syre-
transport till avloppsanläggningen.Första skopan töms på röret, 
andra och tredje på vardera sidan om. Upprepa tills hela sprid-
ningsdelen är täckt. Återfyll med max 1 m återfyllningsmassa. Pla-
nera resten.

9. Hög skyddsnivå
För hög skyddsnivå avseende fosfor, komplettera infiltrationen med 
EkoTreat fosforfällningsenhet. EkoTreat-enheten säljs i paket med 
slamavskiljare:  ESA 4 för 1 hushåll och ESA 6 för 2 hushåll.  
Se även FANNs produktguide.

45º böj 

Maximal längd på bädden 15 m vid självfall
Maximal längd  25 m vid pumpning

Exempel på förläggning

Återfyllnad

Fiberduk

Makadam
12-24/16-32 mm

50 cm50 cm 100 cm

(B) 200 cm

Spridarrör

30 cm

Flexböj

Marklutning Ev. fiberduk

Sten 12–24/
16-32
Drän. rör

Minimum  2 m

Avskärande dränering

Fördelningsrör

Infiltrationsyta/schaktbotten
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Läggningsanvisning konventionell FANN markbädd
(Generation 1) - LTAR < 30

Marklutning Ev. fiberduk

Sten 12–24/
16-32
Drän. rör

Minimum 2 m

Innan du börjar: försäkra dig om att du har en korrekt dimensionering och typritning för den aktuella  fastigheten. 
Vid frågor, kontakta FANN eller en FANN Auktoriserad Entreprenör. FANN Auktoriserade Entreprenörer finns på www.fann.se.!

Slamavskiljare
Fördelningsbrunn

Spridarrör

Avluftningsrör med
 ventilationshuv

1. Slamavskiljare
Placera slamavskiljaren i våg  på en trampad sandbädd (2-4/2-8  
mm material) i schaktbotten. Använd 110 mm markavloppsrör för att 
ansluta till husets avlopp, minsta lutning 10‰. Beakta om förank-
ring eller dränering av slamavskiljarens schaktgrop krävs. Se separat 
installationsanvisning för slamavskiljaren.

2. Fördelningsbrunn
Kombibrunnen/Fördelningsbrunnen har som standard 2 utlopp, 
men kan också beställas med 3 alternativt 4 utlopp.  Fördelnings-
brunnen placeras i lod och i lämplig höjd i förhållande till föregående 
och efterföljande re-ningssteg. Använd 110 mm markavloppsrör för 
anslutning till slamavskiljare. Minsta lutning 5‰. Se separat instal-
lationsanvisning för Kombibrunnen.

3. Fördelningsrör
Fördelningsrör (110 mm) ansluts till fördelningsbrunnen via 45º böj 
och läggs på en stampad sandbädd med 3-5 ‰ lutning. Återfyll 
med sand eller fint grus närmast rören. Montera flexböjar som av-
slutning på fördelningsrören så att de blå spridarrören kan riktas åt 
valfritt håll i schakten.

4. Tänk på högsta grundvattennivå
För högt grundvatten kan leda till syrebrist och igensättning/otill-
räcklig rening. Säkerställ att grundvattennivån aldrig kan nå 
högre än 1,0 m från schaktbotten/markbäddens botten. 

5. Schakt och ev avskärande dränering
Schakten förläggs så att tung belastning på anläggningen undviks. 
Schaktens längd (L), och bredd (B) framgår av typritningen för fas-
tigheten.  Schaktbottens porer får ej förstöras eller smetas igen. 

Använd tandad skopa.

L beror på antal personer/flödet
B (avrinningsriktning) är 2 m för ett hushåll
D bestäms av avstånd  till berg/grundvatten och nivå för godkänt  
     p-test samt maximal återfyllnad.

Finns risk för påverkan från yt- eller grundvatten, gräv en avskärande 
dränering minst 2 m uppströms anläggningen. OBS! Dräneringen 
ska var djupare förlagd än schaktbotten (se bild)

Eventuellt tätskikt 
För tätskiktet använd gärna FANNs måttanpassade EPDM gum-
miduk för garanterad täthet (Paket Tätskikt, 2 hushåll RSK 552 53 
05). Var extra noggrann med genomföringen (se bild ):

1. Skär med en vass kniv ett kryss, 9 x 9 cm, i gummiduken där ut-
    loppsröret ska sitta.
2. Tryck igenom det bifogade  30 cm långa svarta röret inifrån och  
    ut.
3. Duken sluter nu tätt runt röret.
4. Montera den stora biten vulktejp runt genomföringen så att
  skarven hamnar på rörets ovansida.
5. Använd handtaget på en skruvmejsel och tryck med den över
    ytan för att få kontakt överallt.
6. Montera den syrafasta slangklämman  med skallen uppe på 
   rörets ovansida. Skruva åt så hårt det går.
7. Montera den lilla biten vulktejp ovanpå slangklämmans skalle  
   som skydd för duken.

Observera att avtätade markbäddar (WC+BDT) alltid skall komp-
letteras med extra fosforrening i form av fällning (EkoTreat) eller 
fosforfilter (FT 503).

45º böj

Exempel på förläggning

Återfyllnad

Fiberduk

Makadam
12-24/16-32 mm

50 cm50 cm 100 cm

Spridarrör

30 cm

Flexböj

Fördelningsrör Dräneringsrör Vattenlås med provtag-
ningsmöjlighet

Avluftningsrör med
 ventilationshuv

Makadam
12-24/16-32 mm

Materialskiljande skikt, dräneringsgrus
eller finsingel 2-8/4-10 mm

Dräneringsrör

Markbäddssand 0-8 mm

Materialskiljande skikt, dräneringsgrus
eller finsingel 2-8/4-10 mm

Minst 5 cm makadam 
över dräneringsrör 

80 cm

Maximal längd på bädden 15 m vid självfall
Maximal längd  25 m vid pumpning

Avskärande dränering

Schaktbotten
200 cm

30 cm

90 mm Ø 110 mm



   

Tätskikt

Ev. tätskikt
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6. Markbädd
På den väl avjämnade schaktbotten läggs minst 30 cm tvättad 
makadam, stenstorlek 12-24/16-32 mm. Dräneringsledning läggs i 
detta skikt (se punkt 8). På makadamen läggs minst 3 cm tjockt ma-
terialskiljande skikt, bestående av dräneringsgrus eller finsingel 2-8 
alternativt 4 -10 mm. På detta skikt läggs ca 80 cm markbäddssand 
0-8 mm. Detta lager ska vara väl fördelat, men inte komprimerat. 
På sanden läggs ett minst 3 cm tjockt övergångslager bestående 
av dräneringsgrus eller finsingel 4-8 mm.  Därefter läggs det sista 
lagret med ca 30 cm tvättad makadam. Lägg på spridarrören (se 
punkt 7) och täck spridarrören med medföljande fiberduk innan 
återfyll görs  med befintliga massor. Återfyll aldrig med lera. Vid 
självfall får inte bäddens längd överstiga 15 m. Vid pumpning till 
bädd kan längden ökas till 25 meter.

7. Spridarrör
De blå spridarrören kopplas samman med fördelningsrören via 
flexböjar. Se till att de borrade hålen vänds redåt och att rören läggs 
med 5-10 ‰ lutning. Minsta avstånd mellan två parallella ledningar 
i samma schakt är 1 m.  Varje infiltrationsledning får vara maximalt 
15 m vid självfall, eller 25 m vid pumpning till bädd.  Förse varje 
spridarrör med avluftningsrör. Använd en 90º böj som anslutning. 
Sätt en ventilationshuv på luftningsröret. Tänk på att dra upp ven-
tilationsröret tillräckligt över markytan för att det inte skall täckas 
av snö under vinterhalvåret. Täck spridarrören med medföljande 
fiberduk.

8. Dräneringsrör
Använd  110 mm dräneringsrör. Dräneringsröret läggs i ett lager 
tvättad makadam med lutning 5 ‰. Minst 5 cm makadam ska fin-
nas över rörets högsta punkt. Lägg ett materialavskiljande lager 
med 2-8/4-10 mm material mellan makadamet och markbäddssan-
den (se bild).  Dräneringsröret avslutas med ett vattenlås och ett 

provtagningsrör som dras upp över marknivå. Sätt ett täcklock på 
röret.  
I andra änden ansluts ett avluftningsrör till dräneringsröret via 90º 
böj. Sätt en ventilationshuv på luftningsröret. Tänk på att dra upp 
ventilationsröret tillräckligt över markytan för att det inte skall täckas 
av snö under vinterhalvåret.

9. Återfyllning
Återfyll aldrig med lera. Befintliga massor utan stora stenar kan an-
vändas, men  återfyll gärna med en lucker jordart för optimal syre-
transport till avloppsanläggningen. Första skopan töms på röret, 
andra och tredje på vardera sidan om. Upprepa tills hela sprid-
ningsdelen är täckt. Återfyll med max 1 m återfyllningsmassa. 
Planera resten.

10. Hög skyddsnivå
För hög skyddsnivå avseende fosfor, komplettera markbädden med 
EkoTreat fosforfällningsenhet. EkoTreat-enheten säljs i paket med 
slamavskiljare:  ESA 4 för 1 hushåll och ESA 6 för 2 hushåll. Alter-
nativt kan markbädden kompletteras med efterföljande fosforfilter. 
Se även FANNs produktguide.
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Kontrollplan för Generation 1 FANN infil-
trations- och markbäddsanläggningar

Drift och underhåll för 
Generation 1 anläggningar

Projektering 
Kontrollera att avrinning från området kan ske. 

Markens förmåga att avleda vatten måste bestämmas, helst med perkolationstest. 
Siktanalys är mindre säker. 

Bestäm:
LTAR ( långtidsbelastningsvärdet vid avloppsvatteninfiltration )
Qd ( dimensionerande dygnsflöde under maxveckan )
Högsta grundvattennivå/avstånd till berg

Utifrån LTAR, Qd  och avstånd till grundvatten/berg bestäms erfordeligt:
area för anläggningen 
anläggningens placering i plan och höjd

Installation
Kontrollera att:
installationen görs på den plats och djup som bestämts vid projekteringen
installationsanvisningen och typritningen följs
schaktbottens porer är öppna
externt vatten inte kan belasta anläggningen
att rätt sorts grus används och läggs med rätt tjocklek
återfyllning inte skadat anläggningen
fullgod ventilation av anläggningen finns
dokumentationen ( med bilder ) görs och ett exemplar lämnas till fastighetsägaren

En dricksvattenmätare installerad i huset underlättar eventuell beräkning av förorenings-
reduktioner och felsökning.

Rätt projekterade och installerade  anläggningar är robusta och driftsäkra med stabila och 
bra reduktioner av föroreningar.

Kontrollera, minst en gång per år, att:
slamtömning sker regelbundet ( intervallet beror på aktuell belastning och storlek på 
slamavskiljaren )
inga förhöjda vattennivåer finns i
 1. slamavskiljare
 2. fördelningsbrunn
 3. ev. utloppsbrunn
 4. ev. pumpbrunn
 5. ventilationsrör
ventilationen är bra
ev. pump fungerar
ev. larm fungerar

Notera iakttagelser och åtgärder i drift- och underhållsjournalen. I journalen noteras även 
vattenförbrukning (avläsning av vattenmätare).

Version 1.0-2014-03-10

•

•
•
•

 •
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Beakta att risk finns för att giftiga 
och explosiva gaser (svavelväte och 
metan) samt syrebrist kan förkomma 
i slamavskiljare som tagits i drift.  

Stig aldrig ner 
i slamavskiljaren!

6(7)



ANVISNING KONVENTIONELLA  FANN INFILTRATIONER & MARKBÄDDAR - SE

FANN VA-teknik AB tel: 08-761 02 21  e-post: post@fann.se
Box 649, 175 27 JÄRFÄLLA fax: 08-761 46 70  www.fann.se

Installationsdatum     Installatör                                                                                 Fastighet

Perkolationstest                                                                                                        Kommun

DATUM                                                                                                                ÅTGÄRD OCH ANMÄRKNING                                         SIGNATUR

 

Drift- och underhållsjournal för FANN infiltra-
tions- och markbäddsanläggningar 1G

Slamtömning

Ventila
tion

i hål i rör LTAR:       Typritning:

Slamavskilja
re *

Avluftningsrör *

Ev. b
runn*

Ev. p
ump/larm **

Vattenmätarställning

Belastning  
Qd 

[l/d]:

7 (7)

Vid 1 - 3 hushåll:  kontrollera1 ggn/år, vid  > 3 hushåll:  kontrollera 4 ggr/år (eller enligt tillstånd) 

Kem PAX, nivå,lite
r***

* Kontrollera att vattennivåer är OK och att slamkaka är < 10 cm tjock. Annars slamtömning omedelbart
** Funktion  ***Kontrollera att nivå i behållare för flockningsmedel är OK, skall vara > 10 %.



Typritning • Konventionell FA
N

N
 infiltration, BD

T 
 LTA

R 30 - 100  • 10-års funktionsgaranti på kom
plett anläggning

 
15

M
in avstånd 1 m

 till högsta
grundvatten/berg

H
orisontell schaktbotten

FA
N

N
 VA

-teknik A
B

D
ackevägen 33, 177 34 Järfälla

Tel: 08 - 761 02 21 • Fax: 08 - 761 46 70 
E-post: post@

fann.se • Internet: w
w

w
.fann.se

Vers.1.0• 2014-03-20

LÄ
N

G
D

SEK
TIO

N

P
LA

N
SEK

TIO
N

Ö
vriga anm

ärkningar:  

T
V

Ä
R

SEK
TIO

N

Flöde (l/d):  750 liter

Spillvattentyp: BD
T  (Bad-, disk- och tvättvatten)

A
ntal hushåll:   1 ( 5 PE)  

Föregående rening: Slam
avskiljare SA

 900, våtvolym
 >0,9 m

³.  

           

Fastighet: ..............................................................................................

Kom
m

un: ...............................................................................................

D
atum

:  
.....................................................................................

Se även  fullständig läggningsanvisning  som
 m

edföljer respektive produkt.

12 500

Fö
rd

eln
in

g
sb

ru
n

n

12 500

1000

2000

500

M
aterialåtgång bädd:  Ca 7,5 m

3 m
akadam

 12-24/16-32 m
m

     

AV
STÅ

N
D

 från m
arkyta till:      grundvatten ............  m

          berg ............   m
(uppgift från             entreprenör                 fastighetsägare)

JO
RD

PRO
V

 taget på djup: ................ m

D
im

ensionerande värde:  LTA
R 30-100

Baserat på: 
Perkolationstest i hål
Perkolationstest i rör

U
tförd av: .....................................................................

Siktanalys
O

kulärbesiktning

B
efin

tlig
 m

arkyta

Å
terfylln

in
g

(3
0

0
-1

0
0

0
 m

m
)

Fib
erd

u
k

Sp
rid

arrö
r Ø

 1
1

0
(lu

tn
in

g
 0

,3
-0

,5
%

)
In

filtratio
n

sb
äd

d
1

2
-2

4
/1

6
-3

2
 m

m
A

vlu
ftn

in
g

 Ø
 1

1
0

Schaktbottens bredd är anpassad till m
arkens genom

släpplighet, så att det biologiskt 
renade vattnet kan rinna bort. D

im
ensionerande värde, LTA

R
, beskriver indirekt 

m
arkens genom

släpplighet och erhålls genom
 t ex perkolationstest i grop eller rör.

A
nläggningen placeras tvärs avrinningsriktningen. Vid behov anläggs en avskärande 

dränering m
inim

um
 2 m

 uppström
s anläggningen. D

ränering m
åste vara djupare än 

schaktbotten. Schaktbotten ska ligga m
inst 1 m

 över bergyta och/eller högsta 
grundvattennivå. Spridarröret ska avluftas. Sam

råd m
ed M

H
K om

 anläggningens 
placering. 

Backspolningsvatten från ev vattenreningsfilter får ej ledas till avloppsanläggningen, 
ej heller dag- eller dräneringsvatten.

Sam
tliga tankar placeras på, och kringfylls m

ed, ett m
inst 250 m

m
 tjockt lager av 

stenfritt grus inom
 spannet 2-8 m

m
, t ex 2-4 m

m
. Sam

tliga tankar placeras 
horisontellt. Vid tankförankring, se separat anvisning.

Rör från slam
avskiljare  (lutning > 0,5%

) avluftas via avloppsstam
m

en (m
in Ø

 75 m
m

) 
upp över taknock. Ingen vakuum

ventil får finnas  installerad. M
ontera kallrasskydd. 

M
ellan hus och slam

avskiljare är m
insta lutning 1%

.

G
rundvattennivån får ej överstiga slam

avskiljarens underkant utloppsrör.

O
bservera! Vid schaktning får inte porsystem

et i m
arken förstöras. Ä

r t ex m
arken 

vattenm
ättad 

sm
etas 

porerna 
lätt 

igen. 
Skydda 

m
arken 

nedström
s 

m
ot 

tung 
belastning. A

nläggningen får ej utsättas för inverkan av trafiklaster. 

1 hushåll (m
ax 5 personer), RSK 561 98 21

2 hushåll ( m
ax 10 personer), RSK 561 98 22

3 hushåll (m
ax 15 personer), RSK 561 98 23

A
nnat, se info-ruta t.v.

1G
 FA

N
N

 IN
FILTRATIO

N
 5, BD

T
Bild visar anläggning för ett hushåll (5 pe)

Å
terfylln

ad
 m

ax 1
0

0
0

 m
m

Fib
erd

u
k

M
akad

am
1

2
-2

4
/1

6
-3

2
m

m

Sp
rid

arrö
r Ø

 1
1

0
 (lu

tn
in

g
 0

,3
-0

,5
%

)

2000
500

500
m

in
 1000

300

Exem
pel på avskärande dränering

Ev fiberduk

Sten 12-24/
16-32

D
rän.rör

M
in 2 m

500

1200 

1600

1600

910

700 210

780

600 310

Slam
avskiljare SA

 900

Lo
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Fö
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ö
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g
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s
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p
p

srö
r Ø

110

Ø
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1
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3
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120 880 
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 500 -1000

0021

100

430

8001300

1500

Ø
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Typritning • Konventionell FA
N

N
 infiltration, W

C+BD
T 

 LTA
R 30 - 100  • 10-års funktionsgaranti på kom

plett anläggning

 
15

M
in avstånd 1 m

 till högsta
grundvatten/berg

H
orisontell schaktbotten

FA
N

N
 VA

-teknik A
B

D
ackevägen 33, 177 34 Järfälla

Tel: 08 - 761 02 21 • Fax: 08 - 761 46 70 
E-post: post@

fann.se • Internet: w
w

w
.fann.se

Vers.1.0• 2014-03-20

LÄ
N

G
D

SEK
TIO

N

P
LA

N
SEK

TIO
N

Ö
vriga anm

ärkningar:  

T
V

Ä
R

SEK
TIO

N

Slam
avskiljare 

SA
 2

0
0

0
ce

Lo
ck

Fö
rh

ö
jn

in
g

ssto
s

In
lo

p
p

srö
r 

Ø
110

Ø
110

Flöde (l/d):  1000 liter

Spillvattentyp: W
C+BD

T  (W
C + Bad-, disk- och tvättvatten)

A
ntal hushåll:   1 ( 5 PE)  

Föregående rening: Slam
avskiljare SA

 2000, våtvolym
 >2 m

³.  

           

2900

960

710

In
sp

ektion
srör Ø

110

(200-1000 mm)

810

Fastighet: ..............................................................................................

Kom
m

un: ...............................................................................................

D
atum

:  
.....................................................................................

Se även  fullständig läggningsanvisning  m
ed prestandadeklaration som

 m
edföljer respektive produkt.

15 000

Fö
rd

eln
in

g
sb

ru
n

n

2900

1200

15 000

1000

2000

500

1500

M
aterialåtgång bädd:  Ca 9 m

3 m
akadam

 12-24/16-32 m
m

     

AV
STÅ

N
D

 från m
arkyta till:      grundvatten ............  m

          berg ............   m
(uppgift från             entreprenör                 fastighetsägare)

JO
RD

PRO
V

 taget på djup: ................ m

D
im

ensionerande värde:  LTA
R 30-100

Baserat på: 
Perkolationstest i hål
Perkolationstest i rör

U
tförd av: .....................................................................

Siktanalys
O

kulärbesiktning

B
efin

tlig
 m

arkyta

Å
terfylln

in
g

(3
0

0
-1

0
0

0
 m

m
)

Fib
erd

u
k

Sp
rid

arrö
r Ø

 1
1

0
(lu

tn
in

g
 0

,3
-0

,5
%

)
In

filtratio
n

sb
äd

d
1

2
-2

4
/1

6
-3

2
 m

m
A

vlu
ftn

in
g

 Ø
 1

1
0

Schaktbottens bredd är anpassad till m
arkens genom

släpplighet, så att det biologiskt 
renade vattnet kan rinna bort. D

im
ensionerande värde, LTA

R
, beskriver indirekt 

m
arkens genom

släpplighet och erhålls genom
 t ex perkolationstest i grop eller rör.

A
nläggningen placeras tvärs avrinningsriktningen. Vid behov anläggs en avskärande 

dränering m
inim

um
 2 m

 uppström
s anläggningen. D

ränering m
åste vara djupare än 

schaktbotten. Schaktbotten ska ligga m
inst 1 m

 över bergyta och/eller högsta 
grundvattennivå. Spridarröret ska avluftas. Sam

råd m
ed M

H
K om

 anläggningens 
placering. 

Backspolningsvatten från ev vattenreningsfilter får ej ledas till avloppsanläggningen, 
ej heller dag- eller dräneringsvatten.

För hög skyddsnivå kom
pletteras infiltrationen m

ed extra fosforreduktion. EkoTreat 
fosforfällningsenhet installeras då i huset och fosforn sam

las upp i slam
avskiljaren 

(m
in storlek 4 m

³ vid 1 hushåll). 

Sam
tliga tankar placeras på, och kringfylls m

ed, ett m
inst 250 m

m
 tjockt lager av 

stenfritt grus inom
 spannet 2-8 m

m
, t ex 2-4 m

m
. Sam

tliga tankar placeras 
horisontellt. Vid tankförankring, se separat anvisning.

Rör från slam
avskiljare  (lutning > 0,5%

) avluftas via avloppsstam
m

en (m
in Ø

 75 m
m

) 
upp över taknock. Ingen vakuum

ventil får finnas  installerad. M
ontera kallrasskydd. 

M
ellan hus och slam

avskiljare är m
insta lutning 1%

.

G
rundvattennivån får ej överstiga slam

avskiljarens underkant utloppsrör.

O
bservera! Vid schaktning får inte porsystem

et i m
arken förstöras. Ä

r t ex m
arken 

vattenm
ättad 

sm
etas 

porerna 
lätt 

igen. 
Skydda 

m
arken 

nedström
s 

m
ot 

tung 
belastning. A

nläggningen får ej utsättas för inverkan av trafiklaster. 

1 hushåll (m
ax 5 personer), RSK 561 97 47

1 hushåll (m
ax 5 personer), hög skyddsnivå, RSK 561 98 19

2 hushåll ( m
ax 10 personer), RSK 561 98 17

2 hushåll, (m
ax 10 personer),hög skyddsnivå, RSK 561 98 20

3 hushåll (m
ax 15 personer), RSK 561 98 18

A
nnat, se info-ruta t.v.

1G
 FA

N
N

 IN
FILTRATIO

N
 5, W

C + BD
T

Bild visar anläggning för ett hushåll (5 pe)

Å
terfylln

ad
 m

ax 1
0

0
0

 m
m

Fib
erd

u
k

M
akad

am
1

2
-2

4
/1

6
-3

2
m

m

Sp
rid

arrö
r Ø

 1
1

0
 (lu

tn
in

g
 0

,3
-0

,5
%

)

2000
500

500
m

in
 1000

300

Exem
pel på avskärande dränering

Ev fiberduk

Sten 12-24/
16-32

D
rän.rör

M
in 2 m

500

Ø
700

Copyright © 2014  FANN VA-teknik AB



Typritning • Konventionell FA
N

N
 m

arkbädd, BD
T 

 LTA
R < 30  • 10-års funktionsgaranti på kom

plett anläggning

M
in avstånd 1 m

 till högsta
grundvatten/berg

FA
N

N
 VA

-teknik A
B

D
ackevägen 33, 177 34 Järfälla

Tel: 08 - 761 02 21 • Fax: 08 - 761 46 70 
E-post: post@

fann.se • Internet: w
w

w
.fann.se

Vers.1.0• 2014-03-20

LÄ
N

G
D

SEK
TIO

N

P
LA

N
SEK

TIO
N

Ö
vriga anm

ärkningar:  

T
V

Ä
R

SEK
TIO

N

Lo
ck

Flöde (l/d):  750 liter

Spillvattentyp: BD
T  (Bad-, disk- och tvättvatten)

A
ntal hushåll:   1 ( 5 PE)  

Föregående rening: Slam
avskiljare SA

 900, våtvolym
 0,9 m

³.  

           

Fastighet: ..............................................................................................

Kom
m

un: ...............................................................................................

D
atum

:  
.....................................................................................

Se även  fullständig läggningsanvisning  som
 m

edföljer respektive produkt.

Fö
rd

eln
in

g
sb

ru
n

n

7 500

1000

2000

500

1500

M
aterialåtgång bädd:  Ca 9 m

3 m
akadam

 12-24/16-32 m
m

,
 ca 12 m

3 m
arkbäddssand 0-8 m

m
 sam

t ca 1 m
3 dräneringsgrus

eller finsingel 2-8/4-10 m
m

 för m
aterialavskiljande skiktet.

AV
STÅ

N
D

 från m
arkyta till:      grundvatten ............  m

          berg ............   m
(uppgift från             entreprenör                 fastighetsägare)

JO
RD

PRO
V

 taget på djup: ................ m

D
im

ensionerande värde:  LTA
R < 30

Baserat på: 
Perkolationstest i hål
Perkolationstest i rör

U
tförd av: .....................................................................

Siktanalys
O

kulärbesiktning

R
ecip

ien
t, t ex

d
ike

Å
terfylln

in
g

(3
0

0
-1

0
0

0
 m

m
)

Fib
erd

u
k

Sp
rid

arrö
r Ø

 1
1

0
(lu

tn
in

g
 0

,3
-0

,5
%

)
A

vlu
ftn

in
g

 Ø
 1

1
0

A
nläggningen placeras tvärs avrinningsriktningen. Vid behov anläggs en avskärande 

dränering m
inim

um
 2 m

 uppström
s anläggningen. D

ränering m
åste vara djupare än 

schaktbotten. Schaktbotten ska ligga m
inst 1 m

 över bergyta och/eller högsta 
grundvattennivå. Spridarröret ska avluftas. Sam

råd m
ed M

H
K om

 anläggningens 
placering. 

Backspolningsvatten från ev vattenreningsfilter får ej ledas till avloppsanläggningen, 
ej heller dag- eller dräneringsvatten.

Sam
tliga tankar placeras på, och kringfylls m

ed, ett m
inst 250 m

m
 tjockt lager av 

stenfritt grus inom
 spannet 2-8 m

m
, t ex 2-4 m

m
. Sam

tliga tankar placeras 
horisontellt. Vid tankförankring, se separat anvisning.

Rör från slam
avskiljare  (lutning > 0,5%

) avluftas via avloppsstam
m

en (m
in Ø

 75 m
m

) 
upp över taknock. Ingen vakuum

ventil får finnas  installerad. M
ontera kallrasskydd. 

M
ellan hus och slam

avskiljare är m
insta lutning 1%

.

G
rundvattennivån får ej överstiga slam

avskiljarens underkant utloppsrör.

O
bservera! Vid schaktning får inte porsystem

et i m
arken förstöras. Ä

r t ex m
arken 

vattenm
ättad 

sm
etas 

porerna 
lätt 

igen. 
Skydda 

m
arken 

nedström
s 

m
ot 

tung 
belastning. A

nläggningen får ej utsättas för inverkan av trafiklaster. 

1 hushåll (m
ax 5 personer), RSK 561 97 99

2 hushåll ( m
ax 10 personer), RSK 561 98 00

3 hushåll (m
ax 15 personer), RSK 561 98 01

A
nnat, se info-ruta t.v.

1G
 FA

N
N

 M
A

RKBÄ
D

D
 5, BD

T
Bild visar anläggning för ett hushåll (5 pe)

Å
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Exem
pel på avskärande dränering

Ev fiberduk

Sten 12-24/
16-32

D
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M
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Ø
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 m
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rän

erin
g

srö
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Ø
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Copyright © 2014  FANN VA-teknik AB



Typritning • Konventionell FA
N

N
 m

arkbädd, W
C+BD

T 
 LTA

R < 30  • 10-års funktionsgaranti på kom
plett anläggning

M
in avstånd 1 m

 till högsta
grundvatten/berg

FA
N

N
 VA

-teknik A
B

D
ackevägen 33, 177 34 Järfälla

Tel: 08 - 761 02 21 • Fax: 08 - 761 46 70 
E-post: post@

fann.se • Internet: w
w

w
.fann.se

Vers.1.0• 2014-03-20

LÄ
N

G
D

SEK
TIO

N

P
LA

N
SEK

TIO
N

Ö
vriga anm

ärkningar:  

T
V

Ä
R

SEK
TIO

N

Slam
avskiljare 

SA
 2

0
0

0
ce

Lo
ck

Fö
rh

ö
jn

in
g

ssto
s

In
lo

p
p

srö
r 

Ø
110

Ø
110

Flöde (l/d):  1000 liter

Spillvattentyp: W
C+BD

T  (W
C + Bad-, disk- och tvättvatten)

A
ntal hushåll:   1 ( 5 PE)  

Föregående rening: Slam
avskiljare SA

 2000, våtvolym
 >2 m

³.  

           

2900

960

710

In
sp

ektion
srör Ø

110

(200-1000 mm)

810

Fastighet: ..............................................................................................

Kom
m

un: ...............................................................................................

D
atum

:  
.....................................................................................

Se även  fullständig läggningsanvisning  m
ed prestandadeklaration som

 m
edföljer respektive produkt.
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,
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3 dräneringsgrus

eller finsingel 2-8/4-10 m
m
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aterialavskiljande skiktet.
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          berg ............   m
(uppgift från             entreprenör                 fastighetsägare)
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 taget på djup: ................ m

D
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ensionerande värde:  LTA
R < 30

Baserat på: 
Perkolationstest i hål
Perkolationstest i rör

U
tförd av: .....................................................................
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A
nläggningen placeras tvärs avrinningsriktningen. Vid behov anläggs en avskärande 

dränering m
inim

um
 2 m

 uppström
s anläggningen. D

ränering m
åste vara djupare än 

schaktbotten. Schaktbotten ska ligga m
inst 1 m

 över bergyta och/eller högsta 
grundvattennivå. Spridarröret ska avluftas. Sam

råd m
ed M

H
K om

 anläggningens 
placering. 

Backspolningsvatten från ev vattenreningsfilter får ej ledas till avloppsanläggningen, 
ej heller dag- eller dräneringsvatten.

För hög skyddsnivå kom
pletteras infiltrationen m

ed extra fosforreduktion, antingen 
m

ed EkoTreat fosforfällningsenhet inom
hus (fosforfällning i slam

avskiljare, m
in 

storlek 4 m
³ vid 1 hushåll) eller fosforfilter installerat efter m

arkbädden.

Sam
tliga tankar placeras på, och kringfylls m

ed, ett m
inst 250 m

m
 tjockt lager av 

stenfritt grus inom
 spannet 2-8 m

m
, t ex 2-4 m

m
. Sam

tliga tankar placeras 
horisontellt. Vid tankförankring, se separat anvisning.

Rör från slam
avskiljare  (lutning > 0,5%

) avluftas via avloppsstam
m

en (m
in Ø

 75 m
m

) 
upp över taknock. Ingen vakuum

ventil får finnas  installerad. M
ontera kallrasskydd. 

M
ellan hus och slam

avskiljare är m
insta lutning 1%

.

G
rundvattennivån får ej överstiga slam

avskiljarens underkant utloppsrör.

O
bservera! Vid schaktning får inte porsystem

et i m
arken förstöras. Ä

r t ex m
arken 

vattenm
ättad 

sm
etas 

porerna 
lätt 

igen. 
Skydda 

m
arken 

nedström
s 

m
ot 

tung 
belastning. A

nläggningen får ej utsättas för inverkan av trafiklaster. 

1 hushåll (m
ax 5 personer), RSK 561 97 48

1 hushåll (m
ax 5 personer), hög skyddsnivå, RSK 561 97 97

2 hushåll ( m
ax 10 personer), RSK 561 97 95

2 hushåll, (m
ax 10 personer),hög skyddsnivå, RSK 561 97 98

3 hushåll (m
ax 15 personer), RSK 561 97 96

A
nnat, se info-ruta t.v.
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Bild visar anläggning för ett hushåll (5 pe)
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